MINISTERUL MEDIULUI, ,.( ADMINISTRATIA NATIONALA “"@
APELOR SI PADURILOR APE[ E ROM[A\NE
Se aproba,

DIRECTOR GENERAL
_ing.Sorin LUCACI

CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini face parte din documentatia de atrlbulre si stablleste cerintele
solicitate ofertantilor pe baza carora acestia isi vor elabora propunerlle tehnice si financiare.

Caietul de sarcini cuprinde specificatii tehnice minime pentru achizitia de servicii de reparare
si de intretinere a instalatiilor electrice din Cladirea Laboratorului National de Calitatea Apei.

Cod CPV: 50711000-2 Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de
constructii

1. INFORMATII GENERALE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1. Autoritatea contractanta:

Administratia Nationald “Apele Romane” este institutie publicd de interes national, cu
personalitate Jundlca avand ca scop cunoasterea, protectia, punerea in valoare si utilizarea durablla
a resurselor de apa, monopol natural de interes strategic, precum si administrarea infrastructurii
Sistemului national de gospodarire a apelor.

Administratia Nationala “Apele Roméne” este persoana juridica romana si functioneaza pe
baza de gestiune si autonomie economica, in coordonarea autoritatii publice centrale din domeniul
apelor, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
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Administratia Nationald “Apele Roméane” isi desfdsoard activitatea in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare si cu statutul de organizare si functionare, aprobat prin hotdrare a
Guvernului.

1.2. Denumirea achizitie:

» Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii - cod CPV
50711000-2;

2. OBIECTUL SI SCOPUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice din
Cladirea Laboratorului National de Calitatea Apei;
2.2. Durata contractului: 12 luni de la semnarea contractului.

3. DESCRIERE GENERALA

Servicile de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice se vor efectua in Cladirea
Laboratorului National de Calitatea Apei.

Pentru elaborarea unei oferte cat mai corecte, ofertantii pot solicita vizualizare alocatiei
print-un email la adresa stefan.duduman@rowater.ro cu cel putln 2 zile inainte de data la care
se doreste vizitarea amplasamentului.



4. CERINTE PRIVIND SERVICIILE

a) verificarile solicitate, in numar de 4, cu o frecventa de 3 luni intre acestea, sunt:

- verificare/inspectie/intretinere periodica a tablourilor de distributie pentru iluminat si prize, precum si
a circuitelor aferente si repararea acestora in caz de defectiune,;

- verificarea continuitatii nulului de protectie pentru toate prizele;

- verificare conexiuni si remediere neconcordante;

- verificare transformatoare de méasura si curent;

- verificare relee de protectie;

- teste functionale;

b) 2 verificari PRAM pentru intreaga instalatie, inclusiv la instalatia ascensorului — pe durata
contractului cu o frecventa de 6 luni intre acestea;

Prestatorul va elibera buletinul de verificare (PRAM) individual, pentru fiecare instalatie
verificatd (priza si paratrasnet), inclusiv pentru instalatia ascensorului, buletin care va cuprinde in
principal:

- Data buletinului;

- Conditiile de masurare, valorile obtinute;
- Tipul aparatului folosit la masuratoare;

- Numele executantului si locul masurarii;
- Observatii si recomandairi.

c) Reparatii / inlocuiri:

- reparare/inlocuirea circuitelor electrice din zonele identificate cu defectiuni,

- reparare/inlocuirea prize, intrerupatoare, tablouri electrice defecte;

- reparare/inlocuirea sigurante subdimensionate sau defecte din tablourile electrice;
- reparare/inlocuirea instalatiilor de iluminat;

- reparareal/inlocuirea corpurilor de iluminat;

- reparare/inlocuirea componente defecte;

Pentru remedierea defectiunilor constatate in cadrul activitatilor de verificare si testare,
prestatorul va intocmi devize care sa evidentieze costurile pieselor si materialelor ce necesita
inlocuire/reparare urmand ca autoritatea contractatd sa achite valoarea acestora.

Pentru executarea activitatilor, personalul Prestatorului trebuie sa fie instruit in scopul
cunoasterii conditiilor de lucru, a documentatiei necesare si a altor informatii necesare.

d) Pentru activitatile de intretinere corectiva, care pot sa apara pe perioada de derulare a contractului,
Prestatorul:

- va efectua operatiunile de interventie in maxim 24 ore de la sesizarea acesteia de catre
reprezentatul Autoritatii contractante;

- va prezenta catre Autoritatea contractantd un proces verbal de constatare in care sunt identificate
defectiunile si modul de remediere a acestora. Procesul verbal si un deviz, vor fi aduse la cunostinta
beneficiarului urmand ca autoritatea contractatad sa achite valoarea acestora. Nu se va presta nici o
activitate fara acceptul Autoritétii contractante. Valoarea pieselor de schimb inlocuite si a materialelor
se justificd pe baza facturilor emise de catre furnizorul de servicii.

Dupa prestarea serviciilor, in cazul in care valorile masurate nu corespund normelor,
prestatorul va comunica in scris deficientele constatate si masurile de remediere.



5. CALIFICARI S| AUTORIZARI PERSONAL
a) Calificari Prestator

Firma prestatoare trebuie sa fie autorizata ANRE conform “Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor care proiecteazd, executd, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul
electroenergetic”. Prestatorul trebuie s& dovedeasca calificarea si experienta in activitati de reparatii
instalatii si echipamente electrice. Va prezenta la ofertare autorizatia ANRE si lista serviciilor de acest
tip prestate.

b) Calificéri personal

Personalul care executa aceste activitati, trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
« studii superioare de profil electric/electromecanic/automatizari (Inginer electrician-minim 1 persoana
si Inginer proiectant retele electrice-minim 1 persoana)
- autorizat ANRE minim gr. lll B ;
- autorizare electrica ANRE minim gr. Il NPM

. studii medii de profil electric/electromecanic (Maistru retele electrice-minim 1 persona Electricieni-
minim 2 persoane)

- autorizare electrica ANRE gr. [ll NPM;

- autorizare pentru lucru in instalatii ANTIEX;

- autorizatie/atestat ANRE pentru verificari PRAM;

» Muncitori necalificati-minim 3 persoane

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice lista personalului, avand anexate diplome/
certificari/ atestari care sa dovedeasci calificarea ceruta. Pentru personalul care nu este angajat al
prestatorului, se va prezenta o declaratie de disponibilitate semnaté in original, a persoanei
respective, precum ca aceasta este de acord sa lucreze in acest contract.

Tot personalul Prestatorului va fi asigurat cu minim:
- trusa de electrician standard;
- multimetru;
- cleste de sertizat;
- echipament de protectie individuala standard i echipament de protectie rezistent la arcul electric;
- vizier4, cizme electroizolante de joasa tensiune, manusi electroizolante de joasa tensiune.

In plus, pentru desfasurarea activitatilor sunt necesare minim 2 megaohmetre, minim 2
aparate de masurat impedante, minim 2 truse pentru verificari relee, minim 2 calibratoare si 2
covorase electroizolante.

Pentru activitatile specifice mentenantei iluminatului sunt necesare:

- 2 scari portabile si electroizolante de diferite dimensiuni ;
- alte echipamente necesare pentru lucrul la inaltime.

6. CERINTE PRIVIND CALITATEA:

Prestatorul trebuie s3 fie o societate specializaté, sa detina licenta pentru prestarea serviciilor
solicitate in prezentul caiet de sarcini si sa asigure un inalt grad de eficientd in prestarea serviciului,
astfel incat sistemele s3 prezinte garantia functionarii sigure si durabile.

Prestatorul este pe deplin responsabil, atat de siguranta tuturor operatiunilor, cat si de
calificarea personalului folosit pe toatd durata prestatiei. Prestatorul are obligatia de a asigura
resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie,
fie de natura definitiva.



Prestatorul va respecta, pe parcursul derulrii executiei, obligatiile referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare la nivel national.

7. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnicd va fi intocmitad astfel incat s& asigure posibilitatea verificarii
corespondentei acesteia cu Caietul de sarcini, demonstrandu-se astfel c& sunt indeplinite si asumate
in totalitate cerintele documentatiei de atribuire.Propunerea tehnica va include un memoriu tehnic ce
va contine obligatoriu:

a) activitatile care sunt necesare pentru executarea lucrarilor asa cum sunt acestea structurate
in caietul de sarcini.

Se vor avea in vedere:

-descrierea detaliatd a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru executarea
lucrarilor;

-se vor furniza detalii complete despre metodele de lucru avute in vedere pentru fiecare
operatiune principald, activitate si subactivitate necesare pentru finalizarea lucrrilor si a indeplinirii
la timp a contractului;

-se va prezenta un plan detaliat de program pentru realizarea indeplinirii obiectului contractului
in conformitate cu metodologia de realizare a executiei lucrarilor si timpul declarat de finalizare:

-planul de lucru propus trebuie sé fie conform cu abordarea tehnica si metodologia propusa:
sa demonstreze intelegerea prevederilor din Caietul de sarcini, incadrarea activitatilor in timp, de asa
manierd incat sa se asigure finalizarea lucrarilor in termenul specificat.

b) resursele alocate pentru executarea lucrarilor.

-se vor indica resursele privind personalul cheie si mana de lucru avuta in vedere, in
conformitate cu metodologia propusa.

Se vor prezenta:
- structura echipei propuse pentru executarea lucrarilor.

Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca ofertantul a tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare
la nivel national.

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A OFERTEI CASTIGATOARE

Valoarea ofertei in lei, fara TVA
Pretul prevézut va fi ferm, neputand fi modificat pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului si
prevederilor acesteia pe toata perioada de valabilitate a ofertei.

Pentru stabilirea ofertei castigétoare, criteriul de atribuire aplicat este “pretul cel mai scizut".

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea crescétoare a preturilor ofertate, oferta
castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu pretul cel mai scazut.

Va fi declarat castigator, operatorul economic care oferteaza “pretul cel mai scazut”, in
conditiile in care indeplineste prevederile caietului de sarcini.

9. RECEPTIA SERVICIILOR

Pentru toate serviciile, receptia se va face la sediul Laboratorului National de Calitate a Apei,
in prezenta delegatului prestatorului, pe baza Procesului Verbal de Receptie Servicii la care se vor
anexa documente justificative, in functie de specificul serviciului prestat.



Aceste documente pot fi: liste de materiale, situatii de lucrari, comenzi de lucrare, rapoarte de
lucru verificate si confirmate de achizitor, alte documente specifice activitatii.

Acceptarea serviciului se va face daca activitatea i documentele asociate corespund integral
cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini.

8. GARANTII

Prestatorul este pe deplin responsabil de calitatea tuturor activitatilor de intretinere si reparatii
astfel incat instalatiile si echipamentele la care se intervine s3 functioneze in deplina siguranta la
parametrii pentru care au fost realizate.

Pentru serviciile prestate se soliciti o garantie de 12 luni de la receptia serviciilor. Materialele
si piesele de schimb necesare prestérii serviciului, vor fi insotite de Certificate de garantie emise de
producator/ furnizor si vor avea garantia minima legala.

9. CERINTE DE ASIGURARE A CALITATII:

Activitatile din prezentul contract se vor desfasura conform comenzilor de lucrare emise si
evaluate de Achizitor in care se vor specifica cerintele de asigurarea calitatii.

Pentru a indeplini serviciile solicitate in prezentul contract, prestatorul trebuie s& indeplineasca
urmétoarele conditii privind cerintele de asigurare a calitatii:

-Pentru prestare servicii i piese de schimb: Prestatorul va avea implementat sistemul de
management al calitatii ISO 9001 sau echivalent dovedit prin prezentarea unui Certificat ISO 9001
sau un document care atesta existenta unui sistem de management al calitatii care acopera cerintele
standardului ISO 9001:2015.

-Sistemul de management al calitati va acoperi minim activitatile precizate in cadrul
Autorizatiei ANRE pe care executantul va trebui sa o detind pentru prestarea serviciilor.

10. PRECIZARI FINALE

Neindeplinirea integrali a cerintelor din prezentul caiet de sarcini conduce la declararea ofertei
ca neconforma si respingerea acesteia.

DIRECTORD.EF. ' il
ec. Liliana MICHINECI (| /|
Sef Serviciu Administratiy’ |
Cristiana DICU
intocmit

Ing. Stefan-Gabriel DUDUMAN




